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obserwatoriuj astronomiczne+tletni ogrod

Projekt1

Biuro Ustug Projektowych i Informatycznych - Zbigniew Wéjcik
76-200 Stupsk
ul. Pitsudskiego 5"b"/2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.03.2011

mgr inz. Zbigniew Wojcik
604539431

bupii@wp.pl

letni ogréd / Podsumowanie

T659m

1593
Ts52

| 4.88

[ 3.96

[ 3.12

T218

T1.73
T1.35
To95

[ 0.51
~0.00
6.53m

096 1.78 250 3.18 418 4.95 556
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysoko$¢ montazu: 3.795 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:85

Powierzchnia | p [%] E, [IX] Emin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 101 49 124 0.490
Podtoga 25 83 51 106 0.611
Sufit 70 23 18 46 0.774
Sciany (17) 60 43 18 271 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[Im] PI[W]

1 3 Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 3600 56.0

CL [STD] (1.000) )
W sumie: 10800 168.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.05 W/m? = 5.02 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.29 m?)

Y

Strona 2



4> &

obserwatoriuj astronomiczne+letni ogrod
Projekt1

Biuro Ustug Projektowych i Informatycznych - Zbigniew Wojcik
76-200 Stupsk
ul. Pitsudskiego 5"b"/2

DIALux

Edytor mgr inz. Zbigniew Wajcik
Telefon 604539431

faks

e-Mail bupii@wp.pl

25.03.2011

Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF + CHALICE 190 GLASS IP44 CL [STD] /
Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 73 100 100 99 43

Ptaska oprawa kubetkowa przeznaczona do sufitéow podwieszanych,
zaopatrzona w szerokg game dekoracyjnego wyposazenia dodatkowego.
Obudowa: biaty poliweglan

Odbtysnik: plastyk metalizowany prézniowo, btyszczacy

Uchwyt montazowy z mozliwos$cig regulacji, przeznaczony dla sufitow
podwieszanych systemowych o grubosci modutu 1-25mm. Montaz oprawy
bez uzycia narzedzi. Srednica otworu w suficie przeznaczonego pod oprawe
@ 190mm.

Oprawa na zrédta $wiatta: 2 x 26W TC-DEL.

Wymiary: @205 x 100 mm

Moc catkowita: 56 W

Waga: 1.5 kg

wyposazony W

Wyposazenie dodatkowe, przezroczysty szklany klosz z pomalowanym na
biato pierscieniem aluminiowym.

Waga: 0.4 kg

Wylot $wiatta 1:
105° 105°
90° 90°
o Vi
80
60° 60°
120
45° 160 45°
200
240
30° 159" 0° 152 30°
cd/kim n=42%
——C0-C180 —C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszac ie 0é diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
[0 Podiog 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
* ; Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
e do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 211 22.1 214 223 225 20.6 21.6 209 21.8 220
3H | 21.0 218 213 221 223 20.5 213 208 216 218
4H [ 209 217 212 219 222 20.4 na 20.7 215 217
6H [ 20.8 215 21.2 218 221 20.3 211 20.7 213 216
8H | 20.8 21.5 211 21.8 22.1 20.3 21.0 20.6 213 216
12H | 207 21.4 211 21.7 22.0 20.3 20.9 20.6 212 ins
4H 2H | 210 218 213 22,0 2.3 20.5 213 208 216 218
3H | 208 215 212 218 221 20.4 21.0 20.7 213 217
4H [ 20.8 213 21.2 217 22.0 203 209 20.7 212 216
6H | 20.7 21.2 211 215 21.9 20.2 20.7 20.6 211 215
8H | 20.7 211 211 215 21.9 20.2 20.6 20.6 21.0 214
12H | 206 21.0 211 214 21.8 20.2 20.5 20.6 20.9 214
8H 4H | 207 211 211 215 219 20.2 20.6 20.6 21.0 214
6H [ 20.6 209 21.0 213 21.8 20.1 205 20.6 209 213
8H [ 20.5 20.8 21.0 213 21.8 20.1 204 20.5 20.8 213
12H | 205 20.7 21.0 212 21.7 20.0 20.3 20.5 20.7 21.2
12H 4H | 206 21.0 211 21.4 21.8 20.2 20.5 206 209 214
6H [ 20.5 208 21.0 213 21.8 20.1 204 20.5 20.8 213
8H [ 20.5 20.7 21.0 212 2 b o 20.0 203 20.5 20.7 212

atora dla odstepow opraw S

+14 /29 +17 / 36
+3.0 / -113 +3.1 / -128
+49 | -244 +49 | 251
Tabela standardowa BK0O BK0O
Skfadnik sumy y -
orekty 0.4 0.9

Poprawione wskazniki oSlepiania odniesione do 3600m Calkowity strumien $wietiny

Y

Strona 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
A
4 TG
[ o oA
F5 F8 Fo F10
moc szczytowa TG+TS:‘ cD 9)3\ MB cb
Psz=8,6kW HL 25 A 10 A‘& 25 A)\
_ 30 mA 30 mA
B’ Isz=13,4A Q2 a%/ AC 30 n/;é B AC
sP
p1 Obudowa FWB51S pit IP44/Il
+ @ 800x300x160 60 modu .
EG
(9]
Cyfrow. |
F1 F2 F4 F6 F7
- - MB MB MB
2:?0/; & 10 A./\\ 10 A./\\ 10 A./\\
c 16AC s 5 5 ‘
gR
- _ g F11 F12 #/ F13 #/
tablica istniej cego budynku Q1 F3 4 mB mB mB
-zasilanie sprzed wycznika HA cD 10A 10A 10A
[ tej tablicy 40 A 25 B B B
‘ \ 30 mA
L ? J A
D Jr Jr
25 A
D02
o o o oA
YKY5x16 2; I=70m; dU%=0,4%
x16mm2; m; 6=0,4% v v v v
— YLY YDY o YDY o YDY o YDY o YDY o YDY o YDY o YDY o
3x4gmm 3x2.5gmm 3x2.5gmm 2-5x1.5gmm  2-5x1.5gmm 5x1,5gmm 3x2.5mm 3x2.5mm 3x2.5mm
/J\ A\ <SS <SS <SS
o S 5 E| E| E|
| & 2 2
2 N o
£ 2 3 £ ¢
) =)
o 0 & & c s b x x x
5 @ o o 9 3 a = = £
; 2 Q2 E E Q2 . = ClNJ ClNJ 3
E 55 &, £, 3z 23z %3 5, &y b
o = 53 53 0% o N X . . T 2
S = DX D X D= - o - < N X m X
N @8 — o~ o 7 N T oF Wy Wy w rys.E-O1
N 0 a o0 a O a O a 2 a 0 a 0 a O a
projektowa :
Fl3 Projekt : Radomsko
2 Data 2011-04-17 : ' - Radomsko i
— Obserwatorium -RADOMSKO, ul. Kukuczki obserwatorium
1 Wykona Z. Wojcik TG
Zmiana Data Podpis Sprawdzi Schemat ideowy tablicy TG-parter
Numer oferty Arkusz  2/1
1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 10 11 12 13 14



Zbyszek
Pisanie tekstu
Obserwatorium -RADOMSKO, ul. Kukuczki dz.876


1 2 3 4 5 6 7
FWB51S
e e
| |
N ™M <
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|
o
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Aaane
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0 oOON~TTd Ao £
[ W W N By a B Y4 LL LL LL g
o
=
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o
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| |
0
—
LL
O O O
| |
e e
300 mm
Rys E-02
3 Projekt : Wersia:  a
2 Data _2011-04-18 PW obserwatorium-Radomsko,d.876 ob.11 obserwatorium
1 Wykona | Z. Wéjcik ] )
Zmiana Data Nazwa Sprawdzi Widok tablicy TG-parter TG
Skal : 0.70 Widok z pokrywami Numer oferty : Arkusz:  2f2
1 2 3 4 | 5 | 6 7




‘Oznacz.‘ Obwaod ‘ Artyku

Oznaczenie

‘ llo

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9
F10
F11
F12
F13
H1
K1
P1
Q1
Q2

TG, Tablica TG-parter (1x)

L73H
L71H
CD225J
MB110A
CD426J
MB110A
MB110A
AD906B

MB110A
CD426J
MB110A
MB110A
MB110A
SVN127
ESN320B
EG071
HA402
SPN415

Roz cznik izolacyjny,D02,3x63A

Roz cznik izolacyjny,D02,1x63A

Wy .

Wy

Wy .

Wy
Wy
Wy

ré nicowopr dowy 25A,30mA,2bieg. typ A
cznik nadmiarowopr dowy,6kA,B,1-bieg.,10A
ré nicowopr dowy 25A,30mA,4bieg. typ AC
cznik nadmiarowopr dowy,6kA,B,1-bieg.,10A
cznik nadmiarowopr dowy,6kA,B,1-bieg.,10A

. 16 nicowopr dowy z cz . nadpr d.

B/6KA,6A,30mA, 2bieg. typAC

Wy

Wy .

Wy
Wy
Wy

cznik nadmiarowopr dowy,6kA,B,1-bieg.,10A
ré nicowopr dowy 25A,30mA, 4bieg. typ AC

cznik nadmiarowopr dowy,6kA,B,1-bieg.,10A
cznik nadmiarowopr dowy,6kA,B,1-bieg.,10A
cznik nadmiarowopr dowy,6kA,B,1-bieg.,10A

Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC
Stycznik 25A 3NO 230V
Zegar tygodniowy, 1P/16A, 1mod., cyfrowy

Roz cznik obci enia,modu owy,4bieg.,40A

Ochronnik przepi ciowy,C,4-bieg.,sie TN-S

N e = T

R PR R R R R R R
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F iekt :
2 Data 2011-04-18 Projekt: E;%%T‘i’ko i
— PW obserwatorium-Radomsko,d.876 ob.11 obserwatorium
1 Wykona Z. Wojcik Ts
Zmiana Data Podpis Sprawdzi Schemat ideowy tablicy TS-pi  tro
Numer oferty Arkusz  1/2
3 4 6 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14



Zbyszek
Prostokąt
rozdzielnia FW62N

(WxSxG - 950x550x140).

Rozdzielnię montawać tak,

aby jej górna krawędź

znajdowała się na wysokości

1,8m od posadzki.


1 3 4 6 7 8 10 11 14
FT32L
UDO2F1
ScopeDome c
usB €
Card S
n
uD21B1
=)
UDO2F1
550 mm
rys E-04
projektowa :
3 Projekt : Wersja :
2 Data | 2011-04-18 . obserwatorium
1 Wykona | Z. Wejcik PW obserwatorium-Radomsko,d.876 ob.11 o
Zmiana Data Nazwa Sprawdzi . . .
Skal : Widok drzwi zewn trznych zamkni_tych Widok tablicy TS-pi _ tro Numer oferty : Arkusz: 2/2
3 4 | 6 | 7 | 8 | 10 11 14




llo llo .
Producent | llo Rys. Akcesoria Jedn. Artyku Oznaczenie
obserwatorium, obserwatorium
TS, Tablica sterownicza TS (1x)
Hager
Hager 1 1 Sztuk  FT32L Szafa na cienna,univers,|P54/11,500x550x275,drzwi prze r.
Hager 2 Zestaw UNO3A Szyna no na,univers,450mm,(2szt.)
Hager Sztuk  UDO2F1 Blok univers N, pusty, 75x500mm, 2 sztuki
Hager 1 Sztuk UD21B1 Blok univers N dla aparatéw modu owych montowanych
poziomo, 2x12PLE, 300x250mm
Hager 1 1 Sztuk UD21C1 Blok univers Nz pyt monta ow , 300x250mm
Hager 2 2 Sztuk  UZ020 Szyna uziemiaj ca,univers,20x5mm,2-pol.
Hager 1 1 Sztuk  MC116A Wy cznik nadmiarowopr dowy,6kA,C,1-bieg.,16A
Hager 1 1 Sztuk  SB125M Roz cznik modu owy,25A,1-bieg., z lampk sygnaliz.
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=ITG Tablica glowna w/g rys E-04
@ ghiozda podstawowe
@ ghiazda podstawowe
7’I§ Gniozdo hermetyczne
@ grze jnik elektryczny 1
@ grze jnik elektryczny 2
GROD ZIM
A 34,10 @ grze jnik elektryczny 3
: X Plafoniera VARNA E27 IPS4
oswietlenie
oswietlenie zewnetrzne
@ tablica sterujoca
=K Wentylator
zasilanie ogrzewanego wpustu dachowego
{ Locznik hermetyczny z lampkag
f Lacznik schodowy hermetyczny z lampkg
@ tocznik schodowy oprow ‘o’
@ {acznik schodowy opraw ‘b’
@ tocznik schodowy opraw “d”
Y Lacznik swiecznikowy hermetyczny z lampkg
Oprawa 1 - Thorn Set CHALICE 190H 2X26W TC-DEL HF +
+ CHALICE 190 GLASS IP44 CL CSTD]
(3600 lmj 36.0 W; 2xTC-DEL>
b
|
|
|
G
PROJEKT.: Imgr inz. Zbigniew W5jcik RZUT PRZYZIEMIA DATA: |E—05
NR UPRAWNIENIAN /8346 /172 /86 INST. ELEKTRYCZNE 15/04/11] 1: 50§
SPRAWDZIL: OGROD ZIMOWY PROJEKT
INR_UPRAWNIEN Z OBSERWATORIUM WYKONAWCZY
Opracowanie: DZ. 876 obr. 41 RADOMSKO, ul. Kukuczkil
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drabina zewnetrzna
(dostep na dach)

A
_ @ z]\\m

=TS tablica sterujaoca natynkowa np. FP3ITN2 (WxSzxGt—500x300x205)
@ ghiazdo podstawowe
7’% Ghiazdo hermetyczne

Ghiazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, n—-sztuk

,\31_

Gnhiazdo

wtyczkowe ze stykiem ochronnym, x2

g

Lampa Scienna - swatlo biate— IP23

¢

Lampa Scienna - $wiatto czerwone - IP23

Lampa scienna. 96002659 JALON H 1x 26W TC-D GR BLK (THORND

Oznaczenie ilosci zyl przewodu

oswietlenie

oswietlenie zewnetrzne

tablica sterujoca

zasilanle ogrzewanego wpustu doachowego

lacznik

hermetyczny z lampko

I o,cznik

schodowy hermetyczny z lampko,

tocznik schodowy opraw “a

v

G OAN O OO SN X

tocznlk schodowy oprow “b”

TS
0z
WD
I
PROJEKT.: jmgr_inz. Zbigniew W6 jcik RZUT PIETRA DATA: |E—-06
NR UPRAWNIENIAN /8346 /172 /86 INST. ELEKTRYCZNE 18/04/11] 1: 508
SPRAWDZIL: OGROD ZIMOWY PROJEKT
INR_UPRAWNIEN Z OBSERWATORIUM WYKONAWCZY
Opracowanie: DZ. 876 obr. 41 RADOMSKO, ul. Kukuczkil
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RZUT FUNDAMENTOW RZUT DACHU
skala 1:50 skala 1:50

2 prety fi 12 zbrojenia

fundamentéw taczone 2

poprzez spawanie na /- K A 04,0m T _

calym obwodzie - prety fi 10 Zbrojenia g6rmego stropu
StUP S1 / - laczy¢ ze/zbrojeniem s}_lj,pa SLi; L
(zbrojenie stupa z \ przewodgm odprowadzajacym z | R K
pretow fi 12mm \ : drutu DF/Zn fi 8mm w RVS 18 pit L o
wykorzystane jako % C ! i
przewod | |
odprowadza[i r( y . 2% ! i

| _.+‘ - —| — — — P + —-———————— = — R
/ !

o0

wyprowadzenie bednarki z
uziomu fundamentowego do

2%
szyny wyréwawczej i
zacisku PE tablicy TG _ .
= \Y ! -z
N _ "/
N 7
—| | [' mie jsce wyprowadzenia bednarki z uziomu funbamentowe
Z@) PRZEWOD ODPROWADZAJACY = 4 =
OPIS INSTALACIT ODGROMOWEJ
MASZT ODGROMOWY 4,5m
Zwody poziome
1.Maszt odgromowy podtaczy¢ do zbrojenia gornego stropu. W tym celu jednemu z pretow nadac cechy ciagtosci poprzez taczenie go na catym obwodzie poprzez spawanie - zostanie on wykorzystany jako zwod poziome. x&snz; ‘l‘;if)glog‘g: g‘%gg‘;‘gg;gmvgsvny do P °
2.Polaczenia masztu z prefami zbrojenia wykonaé drutem DFe/Zn 8mm . dystansowych (Jnf. foz. 36021,
3. Pret zbrojenia gornego stropu potaczyé poprzez spawanie z pretami na gorze stupa S1. Wyprowadzié pret do podtaczenia drugiego z przewoddw odprowadzajacych. 36031,36041-36102)
Przewody odprowadzajace i uziemiajace:
1.Przewody odprowadzajace wykonac:
- pierwszy - z udziatem pretéw zbrojenia shapa S1 - prety taczy¢ poprzez spawanie
- drugi wykonaé drutem DFe/Zn fimm prowadzonym w rurze RVS18 w bruzdzie pod warstwa, ocieplajaca
2.Ztacza kontrolne instalowag na poziomie ziemi w skrzynce probierczej na przewodzie wykonanym drutem DFe/Zn fi mm w RVS 18.. Jako skrzynke zastosowaé np. studzienke kontrolno - pomiarows Galmar,
3 Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki ocynk 25x4mm i polaczy¢ z uziomem fundamentowym,
4 Polaczenie przewodow uziemiajacych z uziomem nalezy wykonaé przez spawanie.,
Uziomy:
1.Uziom wykona¢ jako uziom fundamentowy naturalny. W tym celu dwom pretom na calym obwodzie nalezy nada¢ cechy ciagtosci poprzez spawanie ich. Od tak utworzonego uziomu wyprowadzié poprzez spawanie przewody uziemniajace. PROJEKT.: [mqr inz. Zbigniew Wsick RZUT FUNDAMENTOW | DACHU[DATA: [F—07
2.Uziom fundamentowy potaczy¢ z gtowng szyna wyrownaweza budynku. W tym celu w miejscu, gdzie zainstalowana bedzie tablica TG budynku wyprowadzi¢ bednarke 25x4 do podtaczenia zacisku PE tablicy i szyny wyrowawczej. R UPRANIENIAN /8346 /172 /86 INST. ODGROMOWA 17/04/11 1: 508
SPRAWDZIL: OGCROD ZIMOWY PROJEKT
UWAGA: PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO WYKONANIA INSTALACII ODGROMOWE] WYMAGAJA WYKONANIA CZESCI ROBOT JUZ NA ETAPIE WYLEWANIA FUNDAMENTOW!!! NR_UPRAWNIEN: 7 OBSERWATORIUM | WYKONAWCZ
Opracowanie: DZ. 876 obr. 41 RADOMSKO, ul. Kukuczki] ELEKTR.
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OBSZAR CHRONIONY
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OBSERWATORIUM
A L
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE =l
PRZEKROJ A-A 7
skala 1:50 | VAV 777
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PROJEKT.: |mgr inz. Zbigniew Wsjcik MASZT ODGROMOWY DATA: |E-08
R UPRAWNIENIAN /8346 /172,/86 OBSZAR CHRONIONY 17/00/m 1: 508
SPRAWDZIL: OGROD ZIMOWY PROJEKT
NR_UPRAWNIEN: 7 OBSERWATORIUM WYKONAWCZ
Opracowanie: DZ. 876 obr. 41 RADOMSKO, ul. Kukuczki] ELEKTR.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

BUDYNEK -----
RADOMSKO, dziatka nr 876 obr. 41

257 \P-PP-=
226,2 mnpm '
. ’ W ’ B
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PROJEKT.: jmgr inz. Zbigniew W&icik PLan zagospodarowania—zali— |DATA: |E—QO9
NR UPRAWNIENIAN /8346 /172 /86 cznikowa linia kablowa 0,4kV |20 /0311 1: 500
SPRAWDZIL: OGROD ZIMOWY PROJEKT
NR_UPRAWNIEN Z OBSERWATORIUM WYKONAWCZ
Dpracowanie: DZ. 876 obr. 41 RADOMSKO, ul. Kukuczkil
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